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IntroductIon et avantages

en suisse, un tiers de l’énergie finale est encore 

utilisée pour le chauffage et l’eau chaude1, ce qui 

se traduit par de fortes émissions de co2. Pour  

les réduire et couvrir les besoins en chaleur, il est 

intéressant, d’une part, de prendre des mesures 

concernant l’enveloppe des bâtiments et, d’autre 

part, de recourir davantage aux énergies renouv- 

elables et aux rejets de chaleur.

la technologie consistant à utiliser les rejets de 

chaleur des eaux usées n’est pas nouvelle. en 

suisse comme à l’étranger, des systèmes fonc- 

tionnent depuis plusieurs dizaines d’années avec 

succès. les progrès techniques repoussent  

sans cesse les limites de ce qui est faisable en 

termes d’exploitation, ce qui rend le processus 

intéressant aussi pour des unités de plus en  

plus petites. depuis peu, il est même possible de 

récupérer l’énergie de l’eau d’une douche à 

l’échelle d’une salle de bain. 

dans notre pays, le potentiel économique des 

rejets de chaleur des eaux usées est estimé à long 

terme à deux térawattheures par année2, soit  

un volume susceptible d’alimenter en chaleur 

environ 150 000 ménages. outre l’utilisation de la 

chaleur, le même système permet de refroidir le 

bâtiment en été. 

la chaleur résiduelle des eaux usées est écolo-

gique et peut être considérée comme neutre en 

terme d’émissions de co2. Il s’agit d’une énergie 

propre, de provenance régionale et utilisable sur 

place.

à l’heure actuelle, les eaux usées représentent 

justement la dernière perte de chaleur importante 

dans le standard minergie. ce type de systèmes 

permet d’y remédier.

1  analyse des schweizerischen energieverbrauchs 2000 – 2014 nach verwendungszweck : Prognos, teP, Infras, 2015  
(en allemand)

2  langfristige Perspektiven für erneuerbare und energieeffiziente Fernwärme, eine gIs analyse : dr. eicher+Pauli ag, 
2013, sur mandat de l’ascad et de l’oFen (en allemand)
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PrIncIPe de l’utIlIsatIon des rejets  
de chaleur des eaux usées

la récupération de chaleur peut avoir lieu dans le 

bâtiment même, dans la canalisation ou à la 

station d’épuration. en général, le processus  

se déroule de la manière suivante, à l’aide des 

composants principaux 1 à 4  : 

un échangeur de chaleur (1) récupère la chaleur 

dans les eaux usées et la transfère vers le fluide 

qu’il fait circuler. 

afin de pouvoir utiliser cette chaleur dans le 

système de chauffage, on installe une pompe à 

chaleur (2) qui capte la chaleur issue du fluide 

circulant dans l’échangeur et en élève la tempéra-

ture grâce à l’électricité. la chaleur est ensuite 

transmise au système de chauffage. 

souvent l’utilisation de la chaleur issue des eaux 

usées est complétée par une chaudière (3). cela 

présente des avantages économiques d’une part, 

dans la mesure où cette combinaison permet de 

couvrir la charge de pointe en hiver. d’autre part, 

la continuité du chauffage est aussi garantie lors 

de la maintenance de la pompe à chaleur.

la chaleur est livrée aux consommateurs via un 

réseau de chaleur (4). Pour les courtes distances, 

des pompes à chaleur élèvent la température de la 

chaleur récupérée au niveau requis dans une 

centrale de chauffage. des conduites isolées sont 

ensuite utilisées pour le transport jusqu’aux 

consommateurs. Pour les distances plus grandes, 

la chaleur peut être transportée à sa température 

initiale dans des conduites non isolées moins 

coûteuses et traitée sur place, chez le consomma-

teur, par des pompes à chaleur.

Principe de l’utilisation de chaleur issue des eaux usées avec les composants principaux (1 à 4) ; exemple de récupération  
de chaleur dans une canalisation.

Consommateurs

Réseau de chaleur

Conduite des eaux usées, 12 à 20°C Échangeur de chaleur

Chaufferie Station d’épurationEau 
chaude Chauffage

Chau-
dière

Accumu-
lateur

Pompe à 
chaleur

1

23

4
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PossIbIlItés d’utIlIsatIon

Depuis la canalisation

soit l’échangeur thermique peut être installé dans 

la conduite d’eaux usées elle-même, soit les eaux 

usées sont détournées dans un puits externe pour 

la récupération de chaleur. 

conditions

écoulement journalier minimum de dix litres par 

seconde par temps sec, ce qui correspond à la 

quantité d’eaux usées d’environ 5000 habitants. 

Pour les échangeurs de chaleur en fond de 

canalisation : diamètre de la conduite ≥ 70 cm, 

mieux 100 cm. 

avantages

débit d’eau important, maintenance simple pour 

l’échangeur de chaleur en fond de canalisation.

inconvénients

comme pour l’utilisation de chaleur sur une sta- 

tion d’épuration, une autorisation du canton et de 

l’exploitant de la canalisation est nécessaire.

s’agissant du puits externe, il convient par ailleurs 

de noter que la place nécessaire est relativement 

importante, que la maintenance doit être 

effectuée par des spécialistes et qu’il faut éviter le 

développement d’odeurs.

potentiel de chaleur : élevé

coût d’installation : élevé
1  energie in ara-leitfaden zur energieoptimierung auf 

abwasserreinigungsanlagen, sur mandat de l’oFen et de 
la vsa, 2010 (en allemand)

Échangeur de chaleur à plaques Échangeur de chaleur en fond de canalisation

À la station D’épuration

l’échangeur de chaleur est installé sur une station 

d’épuration au niveau de l’évacuation. Il fonc-

tionne avec de l’eau épurée.

conditions

stations d’épuration à partir d’une capacité de 

5000 équivalents-habitants. règle de base : il faut 

compter avec un maximum de 1 km de réseau de 

chaleur pour 1 mW de chaleur requise et avec des 

distances nettement moindres dans les zones 

urbaines ou comportant des obstacles.

avantages

Quantité d’eau très grande et constante et plus 

grande possibilité de refroidissement. l’offre en 

chaleur est ainsi considérablement plus élevée. 

inconvénients

Pour chauffer ou refroidir des eaux (usées), une 

autorisation du canton et des exploitants de la 

station d’épuration est nécessaire 1. les échan-

geurs de chaleur doivent être nettoyés périodique-

ment. souvent, les stations d’épuration se 

trouvent en périphérie des localités ce qui requiert 

des réseaux de chaleur plus grands. 

potentiel de chaleur : très élevé

coût d’installation : élevé
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PossIbIlItés d’utIlIsatIon

collecte Des eaux usées  
D’un immeuble 

cette variante consiste à collecter dans un puits 

toutes les eaux usées d’un immeuble avant leur 

entrée dans la canalisation d’eaux usées et d’y 

récupérer leur chaleur. 

conditions

dès dix unités d’habitation (20 à 25 personnes)  

et une seule canalisation d’évacuation des eaux 

usées pour le bâtiment. convient aux homes, aux 

hôtels et aux grands bâtiments d’habitation.

avantages

hautes températures des eaux usées, réseau de 

distribution court. Il n’est pas nécessaire d’obtenir 

une autorisation pour récupérer la chaleur.

inconvénients

volumes d’eaux usées restreints, les quantités de 

chaleur suffisent pour les besoins en eau chaude, 

la chaleur pour le chauffage doit être obtenue par 

un autre biais. 

potentiel de chaleur : moyen

coût d’installation : moyen

eau De la Douche  
De l’habitation

Pour récupérer la chaleur de l’eau de douche 

(système joulia), les échangeurs de chaleur sont 

intégrés directement dans l’écoulement de la 

douche. la chaleur collectée dans l’eau s’écoulant 

de la douche est réinjectée dans l’eau froide ce 

qui permet d’économiser jusqu’à 50 % d’énergie 

pour le chauffage de l’eau claire.

conditions

Il n’y a pas de conditions préalables spéciales, le 

système est adapté aux maisons individuelles, aux 

appartements ou encore aux homes et aux hôtels.

avantages

hautes températures des eaux usées, alternative 

pour les privés. Il est possible d’effectuer soi- 

même la maintenance et aucune autorisation n’est 

nécessaire pour récupérer la chaleur.

inconvénients

seulement pour de faibles quantités d’eau. Faible 

performance thermique malgré la température 

élevée des eaux usées par rapport à d’autres 

variantes.

potentiel de chaleur : faible

coût d’installation : faible

Petit échangeur de chaleur tubulaire pour doucheÉchangeur de chaleur dans un puits



8

rentabIlIté

Il appartient aux spécialistes de déterminer au cas 

par cas si l’utilisation de la chaleur des eaux usées 

est non seulement écologique, mais aussi 

économique. les coûts d’installation, tout 

particulièrement, fluctuent dans une certaine 

fourchette en fonction des conditions. 

les paramètres suivants influent positive-

ment la rentabilité : 

• systèmes de récupération de chaleur simples 

• forte densité thermique dans le rayon de la 

source d’énergie (eaux usées)

• distance courte et pose des conduites bon 

marché, p. ex. sur un terrain non construit.

• gros consommateurs de chaleur

• températures de départ basses et températures 

des eaux usées élevées 

• prix élevés des carburants fossiles et prix bas 

de l’électricité

l’utilisation de la chaleur des eaux usées est pos- 

sible aussi bien sur des objets existants (bâtiments, 

canalisations) que de nouvelles constructions.  

les frais d’installation sont moindres sur de nou- 

velles constructions ou lors de l’assainissement 

parallèle de la conduite. un réseau de chaleur 

reliant quelques gros bâtiments est plus rentable 

qu’un réseau reliant de nombreux petits bâti-

ments. la récupération de chaleur en aval de la 

station d’épuration présente aussi des avantages 

financiers, car, dans ce cas, l’acquisition des 

échangeurs thermiques sera plus avantageuse. 

en comparaison directe avec les systèmes de 

chauffage par les énergies fossiles, l’investisse-

ment de départ pour une utilisation de la chaleur 

des eaux usées est certes plus élevé, mais les  

coûts énergétiques sont plus faibles. Pour cette 

raison, sur une durée d’utilisation de 25 ans, 

l’utilisation de la chaleur des eaux usées équivaut 

à celle des énergies fossiles compte tenu de 

l’évolution du prix de ces dernières.

BÉNÉFICES
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FInancement

aujourd’hui, les projets concernant la récupéra-

tion de la chaleur issue des eaux usées sont 

souvent réalisés sur des modèles dits de «contrac-

ting». une entreprise expérimentée dans ce  

type de projet – souvent une entreprise d’appro- 

visionnement en énergie – prend en charge  

le risque. le contractant se charge alors de la 

planification, de la construction, du financement 

et de l’exploitation de l’installation. Pour le 

consommateur, le prix de la chaleur se compose 

du prix de base pour des coûts fixes de l’installa-

tion et les coûts variables pour l’énergie thermique 

consommée. en général, le prix de la chaleur est 

fixé dans un contrat à long terme, ce qui permet 

au consommateur d’obtenir des coûts prévisibles. 

avantages du contracting pour les  

consommateurs de chaleur :

• pas de risque financier et technique

• pas d’investissement 

• approvisionnement en énergie garanti

• prestations et compétence assurées par un  

seul service 

• la maintenance et l’entretien sont pris en 

charge 

• coûts de la chaleur transparents
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marche à suIvre

Il est très important, lors de la réalisation de pro- 

jets destinés à l’utilisation de la chaleur des  

eaux usées, que tous les acteurs en jeu commu-

niquent activement entre eux et collaborent bien. 

Il convient d’impliquer au bon moment les exploi- 

tants de la station d’épuration ou de la canalisa- 

tion, ainsi que les services publics. en outre, une 

convention d’utilisation doit être conclue entre  

les exploitants de la station d’épuration ou de la 

canalisation et le consommateur de chaleur issue 

des eaux usées, afin de régler les points les plus 

importants concernant la puissance d’extraction 

de chaleur et la disponibilité.

sur la base des expériences menées jusqu’à ce 

jour, nous sommes en mesure de recommander la 

démarche suivante :

*  souvent la planification et la construction interviennent par étapes. Il faut dès lors tenir compte des investissements 
préalables, p. ex. pour la centrale de chauffage.

estimation du potentiel 
(centre d’information InfraWatt)

assurer le financement, demander les subventions *
Financement propre du maître d’ouvrage | Financement au moyen du contracting

étude de faisabilité 
(Planificateur expérimenté)

Décision de réalisation

Détermination de l’exploitant du réseau de chaleur *
consommateur de chaleur | exploitant de la station d’épuration | commune | entreprise contractante

projet de construction et de réalisation
délimitation définitive du projet | convention d’utilisation | Procédure d’octroi du permis de construire

Développement du projet *
Prise de contact et précontrat avec les consommateurs | avant-projet

réalisation et mise en service



11

encouragement

les possibilités d’obtenir des subventions de- 

vraient être clarifiées le plus tôt possible, au 

moment de l’étude de faisabilité, car elles peuvent 

échoir si la demande est déposée trop tard. l’asso-

ciation InfraWatt est le premier interlocuteur à 

consulter en la matière : info@infrawatt.ch

Qui cantons / communes Fondation pour la protection du climat 

et la compensation de co2 (KliK)

Quoi la plupart des cantons ainsi que diverses 

communes versent des subventions issues 

des contributions globales de la confédé-

ration ou de leurs propres moyens 

Programme d’en- 

couragement 

pour réseaux de 

chaleur

Projet individuel

Détails • contributions aux études de faisabilité 

• contributions dans le cadre du 

Programme bâtiments 

différentes instructions sont données 

selon les cantons 

exigences :

• remplacement des chauffages à 

énergie fossile dans les bâtiments 

• nouvelle construction ou extension 

de réseau de chaleur

• le projet n’est pas rentable sans 

subventions supplémentaires 

(attestation d’additionnalité)

• possibilité de couvrir les charges de 

pointe avec de l’énergie fossile

Avantage du programme par rapport  

à un projet individuel :

procédure de demande plus simple et 

plus rapide.

moment  

du dépôt

généralement avant le début des travaux avant l’attribution des contrats 

d’entreprise

rémuné- 

ration

en fonction du canton, souvent contribu-

tion unique entre 50 et 100 francs / mWh 

d’énergie annuelle utilisable (chaleur 

résiduelle utilisée)

100 francs par tonne de co2 réduite 

(garanti jusqu’en 2020, év. plus 

longtemps)

contact /

renseigne-

ments

services cantonaux de l’énergie 

www.suisseenergie.ch/fr-ch/ 

secteur-public/cantons

un bon aperçu aussi sur :  

www.suisseenergie.ch/fr-ch/batiment/

incitation-financiere-subventions

association InfraWatt :  

www.infrawatt.ch

Fondation KliK : www.klik.ch
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récaPItulatIF et conseIls

maître d’ouvrage / planificateur 

• étudier les alternatives au chauffage au 

mazout et au gaz naturel

• étudier les plans directeurs des communes en 

matière d’énergie, examiner la situation par 

rapport à la station d’épuration / la canalisation 

• Implication précoce de tous les partenaires 

concernés et des services cantonaux compé-

tents

• Financement : le contracting est souvent une 

solution pertinente

• clarifier les possibilités d’obtenir des subven- 

tions, dès que l’étude de faisabilité est dispo- 

nible 

syndicat d’assainissement des eaux usées /

station d’épuration

• si de grands bâtiments se trouvent dans un 

rayon de trois kilomètres autour de la station 

d’épuration ou que de nouveaux bâtiments  

y sont en construction, l’association suisse des 

professionnels de l’épuration des eaux recom- 

mande de réaliser une étude de faisabilité 

• lors de l’assainissement de canalisations de 

≥ 70 cm de diamètre, analyser la récupération 

de chaleur

• une convention d’utilisation réglemente la 

construction, l’exploitation, le prélèvement et 

la réinjection de chaleur maximums 

canton, communes

• Identifier des sites appropriés

• Prendre en compte l’utilisation de la chaleur 

des eaux usées dans les plans directeurs en 

matière d’énergie et y recourir concrètement 

• après la récupération des rejets de chaleur de 

haute qualité, celle de la chaleur des eaux 

usées vient en deuxième priorité, avant les 

variantes recourant au bois (transportable), à la 

chaleur ambiante, au gaz naturel ou au pétrole

Centrale de chauffage du réseau de chaleur Kasino, à Aarau
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Réseau de chaleur de Jegenstorf

réseau de chaleur sur une distance  

de plusieurs kilomètres 

même sur de grandes distances, l’utilisation de  

la chaleur des eaux usées peut être pertinente, 

comme le prouvent les réseaux de chaleur de 

jegenstorf et de hindelbank (be).

le réseau de chaleur de hindelbank existe depuis 

l’automne 2013, alimenté par l’énergie issue de  

la station d’épuration de moossee-urtenenbach. 

un nouveau réseau supplémentaire de chaleur a 

vu le jour en 2015 à jegenstorf et tire son énergie 

de la centrale thermique de la même station 

d’épuration. la distance séparant jegenstorf de 

ses consommateurs de chaleur (quelque deux mW 

achetés au final) est d’environ deux kilomètres ;  

la conduite traverse un terrain principalement 

vierge. la pompe à chaleur pour eaux usées 

permettra au final de couvrir 70 % de la consom-

mation en chaleur (30 raccordements finaux 

prévus à jegenstorf et 67 environ à hindelbank).

Données techniques sur le réseau de chaleur de Jegenstorf et de hindelbank  

dans son aménagement final

Performance de l’échangeur de chaleur [kW] 2 x 800

Performance de la pompe à chaleur [kW] 2000 (pour les deux réseaux)

Performance de la chaudière d’appoint au gaz [kW] 2 x 1500

volume d’eaux usées [m3 par jour] 8400

consommation globale de chaleur ambiante [kWh par an]  

(aménagement final)

4 600 000 (hindelbank)

5 300 000 (jegenstorf)

couverture de la pompe à chaleur [%] env. 70 (aménagement final)

réduction des émissions de co2 [tonnes de co2 par an] 1836

Investissements [mio. de chF] centrale : env. 4,1

réseau de hindelbank : env. 4,6 

réseau de jegenstorf : env. 4,4 

contractant : localnet ag

Planificateur principal : amstein + Walthert ag

Fournisseur d’échangeurs de chaleur : hauser automatic ag

bons exemPles
station 

d’épuration
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bons exemPles

récupération de chaleur à partir d’eau 

industrielle ou d’eau de lac

les eaux usées des ménages ne sont pas les seules 

susceptibles d’alimenter un réseau de chaleur, les 

eaux industrielles ou de lac s’y prêtent également, 

comme à uetikon am see (Zh).

à uetikon, au bord du lac de Zurich, se trouvent 

les sites de la fabrique Zeochem ag, dont les 

processus de production rejettent de l’eau à une 

température moyenne de plus de 30 °c. cette eau 

est épurée dans la station de l’usine et utilisée 

depuis 2014 pour chauffer divers bâtiments et 

produire de l’eau chaude.

en raison de l’espace restreint à disposition sur le 

site, la centrale de chauffage pour le réseau de 

chaleur a été construite hors de la zone indus-

trielle. elle utilise une pompe à chaleur à ammo- 

niac d’une performance de 1 mW. l’eau de 

chauffage élevée au moins à 70 °c est transportée 

et distribuée dans le village par une nouvelle 

conduite de chauffage à distance. les immeubles 

qui y sont raccordés, notamment la maison de 

soins «haus Wäckerling», sont alimentés tout au 

long de l’année avec 80 % de chaleur neutre  

en émissions de co2 pour le chauffage et l’eau 

chaude. Par ailleurs, l’ensemble technique a  

été conçu de manière visionnaire, si bien qu’il y a 

encore de la place pour une pompe à chaleur 

supplémentaire en cas d’extension et que le 

réseau de chaleur peut aussi être alimenté avec 

l’eau du lac, si la Zeochem ag devait un jour ne 

plus être fournisseur.

Données techniques, uetikon

Performance de l’échangeur de chaleur [kW] 830

Performance de la pompe à chaleur [kW] 1000

Performance de la chaudière d’appoint au mazout [kW] 2600

volume d’eaux usées [m3 par jour] 1296

consommation annuelle globale de chaleur [kWh par an] 2 704 000

couverture de la pompe à chaleur [%] 80

réduction des émissions de co2 [tonnes de co2 par an] 573

Investissements [mio. de chF] 7,5

contractant : aeW energie ag

Planificateur principal : dr. eicher+Pauli ag

Fournisseur d’échangeurs de chaleur : johnson controls systems & 

service gmbh
Réseau de chaleur de Uetikon

Maison de soins « Haus Wäckerling »
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récupération de chaleur dans une  

canalisation existante 

l’exemple du hirschengraben à lucerne montre 

qu’utiliser la chaleur des eaux usées non traitées 

d’une canalisation existante peut être une solution 

intéressante.

depuis 2011, l’énergie présente dans les canalisa-

tions du hirschengraben, à lucerne, est utilisée 

pour le chauffage. les rejets de chaleur sont 

récupérés grâce à 118 échangeurs thermiques en 

acier chromé reliés entre eux sur une longueur  

de 238 mètres. la charge de pointe est couverte 

par deux nouvelles chaudières à gaz. la nouvelle 

centrale de chauffage a été installée en remplace-

ment de quatre centrales thermiques à mazout.

les eaux usées ont une température relativement 

avantageuse, même les jours de grand froid,  

ce qui permet aux pompes à chaleur d’être plus 

efficaces. le passage à l’utilisation de la chaleur 

issue des eaux usées a permis de réduire signi- 

ficativement les émissions de co2 des bâtiments 

de la Kasernenplatz et des immeubles voisins.

Données techniques, hirschengraben

Performance de l’échangeur de chaleur [kW] 400

Performance de la pompe à chaleur [kW] 560

Performance de la chaudière d’appoint au gaz [kW] 2 x 600

volume d’eaux usées [m3 par jour] 8640

consommation annuelle globale de chaleur [kWh par an] 2 200 000

couverture de la pompe à chaleur [%] 70

réduction des émissions de co2 [tonnes de co2 par an] 338

Investissements [mio. de chF] 2,1

contractant : ewl energie wasser luzern

Planificateur principal : dr. eicher+Pauli ag

Fournisseur d’échangeurs de chaleur : Kasag langnau ag

bons exemPles

Canalisation d’eaux usées avec échangeur
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bons exemPles

utilisation de la chaleur des eaux usées  

d’un bâtiment

dans le home pour personnes âgées de la Fon- 

dation hofmatt à münchenstein (bl), on  

utilise les eaux usées non traitées du bâtiment 

pour le chauffage et l’eau chaude. 

depuis 2012, la fondation utilise, dans son centre 

de compétences pour les personnes âgées et 

nécessitant des soins, les eaux usées internes du 

bâtiment pour le chauffage et la production  

d’eau chaude. ce passage à une source d’énergie 

renouvelable et durable a été réalisé dans le cadre 

d’une rénovation et d’un élargissement à 165 lits. 

les eaux usées des appartements, cuisines et 

salles de bain sont recueillies dans un collecteur, 

criblées, avant de passer dans un échangeur 

thermique équipé d’un système de nettoyage 

complètement automatisé et mécanique. l’échan- 

geur a été installé dans la cave du bâtiment,  

à côté de la pompe à chaleur. l’énergie présente 

dans les eaux usées, dont la température est 

d’environ 20 °c, est récupérée et injectée dans le 

système de chauffage de l’immeuble. la tech- 

nique moderne de construction permet de placer 

le collecteur d’eaux usées à proximité immédiate 

du bâtiment sans incommoder les habitants  

avec les odeurs. le centre de compétences 

parvient de cette manière à couvrir environ 20 % 

de ses besoins en chaleur. 

Données techniques, münchenstein

Performance de l’échangeur de chaleur [kW] 45

Performance de la pompe à chaleur [kW] 60

Performance de la chaudière d’appoint au mazout [kW] 500

volume d’eaux usées [m3 par jour] 40

consommation annuelle globale de chaleur [kWh par an] 930 000

couverture de la pompe à chaleur [%] env. 20

réduction des émissions de co2 [tonnes de co2 par an] 47

Investissements [mio. de chF] 0,4

maître d’ouvrage : Fondation home pour personnes âgées et maison 

de soins hofmatt

contractant et planificateur principal : ebm (genossenschaft elektra 

birseck)

Fournisseur d’échangeurs de chaleur : Picatech huber ag
Échangeur dans la cave du bâtiment
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bons exemPles

récupération de chaleur à partir des eaux 

usées de piscines couvertes 

avec leur eau chaude et leur gros volume d’eaux 

usées, les piscines couvertes se prêtent également 

très bien à un système de récupération interne  

de chaleur, comme le montre le complexe 

ovaverva à st. moritz (gr). 

la chaleur contenue dans les eaux usées ne dé- 

pend pas uniquement de la température de l’eau, 

mais aussi du débit de celle-ci. à ovaverva, la 

piscine et le spa ainsi que l’espace sportif permet- 

tent de remplir de manière optimale ces deux 

conditions. durant une journée normale, 30 m3 

d’eau à 26 °c environ y sont rejetés et récupérés 

pour leur chaleur depuis 2014. 

l’énergie est retirée des eaux usées dans un puits 

rattaché à l’enveloppe du bâtiment, grâce à une 

combinaison entre échangeur thermique et unité 

de filtration. le système est spécialement adapté 

aux eaux usées brutes et peut ainsi être utilisé 

sans émission d’odeurs. le nettoyage des filtres ne 

nécessite que deux à trois minutes par jour. l’inté- 

gralité de l’eau chaude est chauffée par l’énergie 

extraite des eaux usées par une pompe à chaleur, 

ce qui a considérablement amélioré le bilan éner- 

gétique de la piscine couverte. 

Données techniques, ovaverva

Performance de l’échangeur de chaleur [kW] 92

Performance de la pompe à chaleur [kW] 110

volume d’eaux usées [m3 par jour] 30

besoin en eau chaude global [kWh par an] 365 100

couverture de la pompe à chaleur [%] 100

réduction des émissions de co2 [tonnes de co2 par an] 107

Investissements [mio. de chF] 0,25

maître d’ouvrage / exploitant : ovaverva hallenbad,  

spa & centre sportif

Fournisseur d’échangeurs de chaleur : FeKa – energiesysteme ag
Puits avec échangeur de chaleur
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témoIgnages

les Projets lIés aux rejets de chaleur des  
eaux usées sont aPPrécIés Par nos clIents 
contractuels car Ils Permettent de  
récuPérer de la chaleur QuI PartIraIt sInon 
lIttéralement à vau-l’eau. Pour nous  
comme Pour nos clIents, Il s’agIt de solutIons 
Intéressantes à long terme, notamment  
sur le Plan FInancIer.

la technologIe de récuPératIon des rejets  
de chaleur des eaux usées a été bIen Intégrée  

à notre statIon d’éPuratIon. le réseau  
de chaleur FonctIonne très bIen. nous sommes 

FIers de PouvoIr contrIbuer à la FoIs à  
l’évacuatIon des eaux usées et à l’aPProvIsIon-

nement durable en chaleur des communes 
envIronnantes.

Beat Oberer,  

exploitant de la station d‘épuration de Moossee-Urtenenbach

Martin Dietler,  

responsable de la division des projets en lien avec la chaleur, EBM
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témoIgnages
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p. 18:  ebm,  

Kläranlage moossee-urtenenbach

p. 19:  s. Wiprächtiger, 

l. hendry

en tant Que cIté de l’énergIe, st. morItZ se doIt 
de se tourner vers une solutIon écologIQue 
Pour sa PIscIne munIcIPale. les entraînements 
Procurent d’autant Plus de PlaIsIr Qu’Ils  
motIvent nos jeunes à s’engager Pour la Pro-
tectIon de l‘envIronnement. 

la PossIbIlIté de se chauFFer avec des eaux 
usées me FascIne. bIen Que la statIon  

d’éPuratIon se sItue à Près d’un KIlomètre, nous 
avons mandaté des études de FaIsabIlIté  

technIQue et de rentabIlIté. le FonctIonnement 
sans FaIlle du chauFFage nous a conFortés 

dans notre décIsIon d’oPter Pour la récuPéra-
tIon des rejets de chaleur des eaux usées. 

Susi Wiprächtiger,  

conseillère communale, guide et directrice d’une école de natation, St. Moritz 

Luzi Hendry,  

lotissement de Hofmatt, Cham-Hagendorn
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InFormatIons

suisse énergie

www.suisseenergie.ch/fr-ch/secteur-public/installations-dinfrastructures

centre d’information

association InfraWatt

Kirchhofplatz 12

8200 schaffhouse

tél. 052 238 34 34

info@infrawatt.ch, www.infrawatt.ch

Premières estimations du potentiel et clarifications au moyen de sIg concernant le système le mieux 

adapté, conseil quant aux possibilités de subventions, suite des démarches, etc.

services cantonaux spécialisés en matière d’énergie et de conseil :

listes à télécharger :  www.suisseenergie.ch/fr-ch/secteur-public/cantons

Plans directeurs en matière d’énergie : à demander auprès des différentes communes

informations supplémentaires

www.energiefranken.ch aperçu des possibilités de subventions en suisse par communes

www.fernwaerme-schweiz.ch association suisse de chauffage à distance

www.fws.ch groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur

www.klik.ch Fondation pour la protection du climat et la compensation de co2

www.sia.ch société suisse des ingénieurs et des architectes

www.swisscontracting.ch centre de compétences suisse pour le contracting énergétique

www.vsa.ch association suisse des professionnels de la protection des eaux


